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Erganzung zur Technischen Richtlinie

Technische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss an das Niederspannungsnetz der
Bundeslander Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schles-
wig-Holstein (TAB NS Nord)

Umsetzung des § 33 Abs. 2 EEG 2009 und des § 4 Abs. 3a KWK-G 2009
zum 1. Januar 2009: Auswirkungen auf Zahlerplatz und Messung

Die technische Richtlinie ,Technische Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das Niederspan-
nungsnetz der Bundeslander Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein (TAB NS Nord) “ wurde im August 2008 durch die BDEW Landesgruppe Norddeutschland und
die BDEW Landesgruppe Berlin/Brandenburg herausgegeben. Die TAB NS Nord gelten fiir die Bundes-
lander Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Die TAB NS Nord legt in Kapitel 7 technische Anforderungen an Mess- und Steuereinrichtungen sowie
Zahlerplatze fest.

Zum 1. Januar 2009 sind das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 (EEG 2009) und das Gesetz zur Forde-
rung der Kraft-Wéarme-Kopplung 2009 (KWK-G 2009) in Kraft getreten.

Die kurzfristig veréffentlichten Gesetze EEG 2009 bzw. KWK-G 2009 haben direkte Auswirkungen auf
Zahlerplatz und Messung, da der Gesetzgeber bei PV-Anlagen bis zu einer installierten Leistung von 30
kW die Mdglichkeit der Vergltung des Eigenverbrauchs geschaffen hat bzw. bei KWK-Anlagen die Gel-
tendmachung des KWK-G-Zuschlages bei Einspeisung der KWK-Nettostromerzeugung ohne Leistungs-
begrenzung in eine Kundenanlage geregelt hat.

Ausgehend von technischen Mindestanforderungen beschreibt die vorliegende ,Ergdnzung zur
TAB NS Nord* die konkrete technische Umsetzung bzw. Ausfiihrung der gesetzlichen Vorgaben.
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1 Vorwort

Zum 1. Januar 2009 sind das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 (EEG 2009) /1/ und
das Gesetz zur Férderung der Kraft-Warme-Kopplung 2009 (KWK-G 2009) /2/ in Kraft
getreten.

Beide Gesetze haben auch Auswirkungen auf Messung und Zahlerplatz. So wurde vom
Gesetzgeber in § 33 (2) EEG 2009 ,Solare Strahlungsenergie an oder auf Gebauden”
bis zu einer installierten Leistung von < 30 kW die M&glichkeit der Vergitung des Ei-
genverbrauchs der in der PV-Anlage erzeugten Energie geschaffen, wenn der
Verbrauch in unmittelbarer Nahe zur PV-Anlage erfolgt und dies nachgewiesen wird. In
§ 4 (3a) KWK-G 2009 ist die Geltendmachung des KWK-G-Zuschlages bei Einspeisung
der KWK-Nettostromerzeugung ohne Leistungsbegrenzung in eine Kundenanlage ge-

regelt.

2 Schematische Darstellung

Beide gesetzliche Anforderungen sind ab dem 01. Januar 2009 nach dem in

Abbildung 1 dargestellten Messprinzip umzusetzen.

@
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Zabhler fur Bezug Zahler fur Lieferung
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und Lieferung mit Riicklaufsperre

Selbsttatige Schalt-/
Freischaltstelle
A

r |

Verbrauchseinrichtungen
des Kunden

Abbildung 1: Messprinzip zur Umsetzung von § 33 (2) EEG 2009 bzw. § 4 (3a) KWK-G 2009
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3

Technische Mindestanforderungen

Zur Gewabhrleistung einer einwandfreien Messung der in die Kundenanlage eingespeis-

ten

Erzeugungsmengen nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 bzw. der KWK-

Nettostromerzeugung nach § 4 Abs. 3a KWK-G 2009 sind hinsichtlich des Zahlers Z2

folgende Mindestanforderungen zu erflllen:

4

gultig geeichter Zahler
Zahler mit Ricklaufsperre

Sicherstellen der eichrechtlichen und messtechnischen Rahmenbedingungen

(z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Gebrauchslage, mech. Einflliisse)

Technische Ausfihrung

Eine sichere und stérungsfreie Stromversorgung sowie die Einhaltung der technischen

Mindestanforderungen sind gewahrleistet, wenn

Die Erzeugungsanlage so angeschlossen und betrieben wird, dass die techni-
sche sicherheit nach DIN VDE 0100 gegeben ist. Dies setzt den Anschluss der
Erzeugungsanlage an einen Verteilungsstromkreis (siehe DIN VDE 0100-200)

voraus; der Anschluss an einen Endstromkreis ist nicht zulassig;

Der Zéahlerplatz der Messeinrichtung Z1 nach den TAB NS Nord /3/ ausgestaltet
ist, wahrend der Zahlerplatz der Messeinrichtung Z2 nach den TAB NS Nord /3/
ausgestaltet sein kann. Allerdings muss der Zahlerplatz fur die Messeinrichtung
Z2 den technischen Anforderungen der DIN VDE 0603 entsprechen;

fir jede Anlagenart (z. B. PV- oder KWK-Anlage) separate Zahler Z2 zu verwen-

det werden;

die Zahlerplatze entsprechend ihrer Funktion eindeutig und dauerhaft gekenn-

zeichnet sind;

eine Trennvorrichtung zwischen Zahler Z2 und der Kundenanlage installiert ist
(siehe Abbildungen 2 und 3);

die Einspeisung auf den Zahlerplatz immer tber den oberen Anschlussraum von
Z2 erfolgt, sofern der Zahlerplatz nach TAB NS Nord /3/ ausgestaltet ist;

Seite 5/7



Erganzung zur TAB NS Nord, Ausgabe Oktober 2009

e als Zahler Z1 fir den Bezug aus dem Netz des Netzbetreibers und flr die Liefe-
rung in das Netz des Netzbetreibers vorzugsweise ein Zwei-Richtungszahler
verwendet wird; alternativ ist auch der Einsatz je einer Messeinrichtung mit
Rucklaufsperre fur Bezug und Lieferung auf separaten Zahlerfeldern mdéglich.

Die Ausfihrung ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.

Die Messeinrichtung Z2 kann nach Wahl durch den Betreiber der Erzeugungsanlage an
einem zentralen Zahlerplatz nach TAB NS Nord /3/, neben oder in er Erzeugungsanla-

ge installiert werden.

5 Ausgestaltung des Zahlerplatzes

Abbildung 2 sowie Abbildung 3 zeigen Varianten flr die Ausgestaltung von Messung
und Zahlerplatz zur Umsetzung von § 33 (2) EEG 2009 bzw. § 4 (3a) KWK-G 2009 un-
ter Berlcksichtigung der TAB NS Nord /3/ fir konventionelle Z&hlerplatze (Drei-Punkt-
Befestigung) und Zahlerplatze mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung
(BKE-I).

Anschluss Erzeugungsanlage

zum Verteiler

Allgemein Erzeugungsanlagen < 30 kW nach § 33 (2) EEG 2009
EA oder

4 Erzeugungsanlagen nach § 4 (3a) KWK-G 2009

SR rE

— —_—
kWh
ZA1 l z2 kWh l

Z 1 = Bezug und Lieferung (Zweirichtungszéhler)
Z2 = Erzeugungsanlage (Zahler mit Rucklaufsperre)

1 = Trennvorrichtung fir die Kundenanlage

== 2 = Hauptleitungsabzweigklemme
1 3 = Trennvorrichtung fir die Erzeugungsanlage
4 = Hauptleitungsabzweigklemme, alternativ bis zu 3 Sicherungen méglich
v
HAK

Abbildung 2: Anschlussvariante bei zentralem konventionellem Zahlerplatz mit Drei-Punkt-
Befestigung
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Nur nach Abstimmung
mit dem Netzbetreiber

. Anschluss Erzeugungsanlage
zum Verteiler

Erzeugungsanlagen < 30 kW nach § 33 (2) EEG 2009
Allgemein @ oder

Erzeugungsanlagen nach § 4 (3a) KWK-G 2009

2 '3 4 :
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Z 1 = eHZ fir Bezug und Lieferung (Zweirichtungszéhler)
';Xivzh 1 Z 2 = eHZ flr Erzeugungsanlage (Z&hler mit Rucklaufsperre)
Bei Erzeugungsanlagen > 4,6 kVA muss Z 2 auf einem zweiten

T Zahlerplatz montiert werden (s. Anhang A 3.2 der TAB NS Nord)

1 = Trennvorrichtung fir die Kundenanlage

2 = Hauptleitungsabzweigklemme

3 = Trennvorrichtung fir die Erzeugungsanlage

4 = Hauptleitungsabzweigklemme, alternativ bis zu 3 Sicherungen mdglich
5 = Raum flir eHZ-Anwendungen

HAK

Abbildung 3: Anschlussvariante bei zentralem eHZ-Zahlerplatz mit BKE-I
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